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Str.é.sCelkemstr: 172
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 30487/2018
G o 2 vzorek &.: 30487/2018
Obec BéEl4 u Staré Paky charakter vzorku: pitnd voda, vefejny vodovod

Mibulkovi Xena - starosila misto odbéru: Obec Béla, brambiirkarna, WC
odbér dne: 16.04.2018 10:40

51401 Jilemnice odebral: Mat&j Kryza odbér dle SOP/V-55/01

pfijem vzorku: 16.04.2018 14:00

Datum zahdjeni analyz: 16.04.2018

Datum ukonéeni analyz: 02.05.2018

Vysledky:
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Zk. [Nejistota Metoda stanoveni
stanoveni

amonné ionty mg/l < 0,020 0,5 A SOP/V-11/01 (CSN 18O 7150-1)
chlér volny mg/l < 0,05 0,3 A SOP/V-15.01 {(CSN 1SO 7393-2)
dusitany mg/l < 0,008 0,5 A SOP/V-1001(CSN EN 26777)
konduktivita mS/m 40,50 125 N +3 % | SOP/V-14/01 (CSN EN 27 888)
zakal ZE(t) 0,10 5 N + 30 % | SOP/V-3.4/02 (CSN EN 1SO 7072)
dusiénany mg/l 31 50 A +7 % | SOP,V-0u01 (CSN SO 7870-3)
pH (reakce vody) .77 6,5-9,5 A + 16 % | SOP/V-01/01 (CSN ISO 10 523)
zelezo mg/l < 0,050 0,2 A *SOP V 16a

CHSK (IMn) mg/ 0,40 3 A + 10 % | *SOP V 5 (CSN EN ISO 8467)
barva mg/l Pt <2 20 N SOP/V-35/01 (CSN 830520)
teplota °C 6,9 N + 1 % | SOP/V-40/01 (CSN 75 7342)
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 A *SOP MB 13 (CSN EN 1SO 9308-2)
pocet kolonii pFi 22 °C KTJ/ml 3 200 A 430 % | *SOPMB 11 (CSN EN ISO 6222)
pocet kolonii p¥i 36 °C KTJ/ml 2 40 A + 30 9% | *SOP MB 11 (CSN EN 1S 6222)
koliformni bakterie KTI/100 ml 0 0 A *SOP MB 13 (Colilert 18/QT)
chut’ pFijatelna N SOP/V-33,01

pach pFijatelny 0 N SOP/V-36/01(CSN 83 0520)

Nejistota stanoveni byla vypoCtena podle interni smérnice S-13 a je uvedena jako roziitend nejistota U(k=2), coZ odpovida hlading
spolehlivosti piiblizng 95%. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbé&ru vzorka.

Vyhlaky a limity jsou mimo rémec akreditace. Limity jsou uvidény dle Vyhlasky MZd CR & 252/200:f Sb. v platném zndni.
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Pozndmky: 1. Znak A znamené akreditovand zkouska, N neakreditovana zkouska, znak < znamena méné neZ, znak > znams.ﬂx?‘ﬁ‘fcq‘d&é .

2. Znak * u metody stanoveni znamena subdoddvku akreditované laboratofe. o SN ;\_C//’;"\
Protokol vypracoval: Jana Noskova F -ff E‘! : z
Datum vydéni protokolu: 02.05.2018 VAN
Pracovnik zodpov&dny za znéni protokolu:  Ing. Martin Sil - vedouci zku3ebni laboratote \\ 4y
Laboratof Dviir Kréalové n.L. E-mail: etrichova@ineco, CZIQIL
namésti Republiky 2996, PSC 544 01 hitp://www.ineco.cz v

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255
Bankovni spojeni: Ceska spofFitelna, a.s. pobo&ka Trutnov, & uétu: 3792937339/0800



INECO prumyslova ekologic s.r.o.
ZL & 1350 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025
ndmésti Republiky 2996, Dviir Kralové nad Labem, PSC 544 01

Obec Béla u Staré Paky

Mihulkova Alena - starostka

vzorek &.:

30488/2018

charakter vzorku: pitné voda, vefejny vodovod

misto odbéru:

Obec Béla, vrt

Str.€./Celkemstr: 1/1

PROTOKOL O ZKOUSCE &. 30488/2018

odbér dne: 16.04.2018 10:30
51401 Jilemnice odebral: Mat&j Kryza odbér dle SOP/V-35/01

piijem vzorku:

Datum zahdijeni analyz:

16.04.2018 14

:00

17.04.2018

Datum ukonéeni analyz: 24.04.2018

Vysledky:
Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Zk. |Nejistota Metoda stanoveni
stanoveni

teplota %C 6,4 N + 1 % | SOP/V-40./01 (CSN 75 7342)
Escherichia coli KTI/100 ml 0 0 A *SOP MB 13 (CSN EN SO 9308-2)
pocet kolonii p#i 22 °C KTJ/ml 86 200 A + 30 % | *SOP MB 11 (CSN EN IS0 6222)
podet kolonii p¥i 36 °C KTl/ml 3 40 A +30 % | *SOP MB 11 (CSN EN IS0 6222)
koliformni bakterie KTI/100 ml 0 0 A *SOP MB 13 (Colileit 18 QT)

Nejistota stanoveni byla vypoé&tena podle interni smérnice S-13 a je uvedena jako rozifend nejistota U(k=2), coZ odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizné 95%. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbéru vzorki.
Vyhlagky a limity jsou mimo ramec akreditace. Limity jsou uvadény dle Vyhlagky MZd CR €. 252/2004 Sb. v platném znéni.

1. Znak A znamend akreditovana zkouska, N neakreditovana zkouska, znak < znamend méné ncz, znak > znamend vice nez.
2. Znak * u metody stanoveni znamend subdodavku akreditované laboratofe.

Poznamky:

Protokol vypracoval: Jana Noskova
Datum vydani protokolu: 26.04.2018

Pracovnik zodpovédny za znéni protokolu:  Ing. Martin 8il - vedouci zkuSebni laboratofe

Vysledky rozboru se tykaji pouze pfedmétu analyz a nenahrazuji jiné dokumenty. Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi
reprodukovat jinak nez cely. Proti znéni protokolu mitze zdkaznik podat ndmitky do 15 dnit po jeho obdrZeni.
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E-mail: ctrichova@ineco.cz
http://www.ineco.cz

Laboratotf Dvir Kralové n.L.

namésti Republiky 2996, PSC 544 01

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. pobocka Trutnov, & uétu: 3792937339/0800



