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PROTOKOL O ZKOUSCE &. 30365/2019

vzorek &.: 30365/2019
charakter vzorku: pitn voda, vefejny vodovod

Obec Béld u Staré Paky

Mihulkovi Alena - starostka misto odbéru: Obec Béla, brambirkarna, WC
odbér dne: 25.03.2019 12:50
51401 Jilemnice odebral: Michal Safer odbér dle SOP/V-55/01
prijem vzorku: 25.03.2019 14:30
Datum zahajeni analyz:  26.03.2019
Datum ukonéeni analyz: 08.04.2019
Vysledky:
Ukazatel ’ Jednotka ’ Hodnota ! Limit ( Zk. |Nejistota Metoda stanoveni
stanoveni
amonné ionty mg/| < 0,020 | 0,5 A SOP/V-11/01a (CSN IS0 7150-1)
Eﬂér volny mg/] < 0,05 0,3 A SOP/V-15/01 (CSN 1SO 7393-2)
dusitany mg/l < 0,008 0,5 A SOP/V-10/01{CSN EN 26777)
konduktivita mS/m 40,50 125 N £3 % | SOP/V-14/01 (CSN EN 27 888)
zikal ZF(n) 0,11 5 N =30 % | SOP/V-34/02 (*SN EN 150 7072)
dusiénany mg/l 31 50 A £ 7 % | SOP/V-09/01 (CSN [SO 7890-3)
pH (reakce vody) 7.87 6,5-9.5 A £ 16 % | SOP/V-01/01 (SN ISO 10 523)
Zelezo mg/| < 0,050 0,2 A *SOP V 16a
CHSK (Mn) mg/l < 0,30 3 A *SOP V 5 (CSN EN IS0 8467)
barva mg/l Pt <2 20 N SOP/V-35/01 (€SN 830520)
teplota °C 5,5 N £ 1% | SOP/V-40/01 (CSN 75 7342)
Escherichia coli KTJI/100 ml 0 0 A *SOP MB 13 (CSN EN IS0 9308-2)
poéet kolonii pFi 22 °C KTJ/ml 4 200 A =30 % | *SOP MB 11 ((SNEN ISO 6222)
| poéet kolonii pFi 36 °C KTJ/ml 2 40 A %30 % | *SOP MB 11 (CSN EN iSO 6222)
koliformni bakterie KTI/100 ml 0 0 A *SOP MB 13 (Colilert 18/QT)
chup’ piijatelnd 0 N SOP/V-33/01
pach pFijatelny [ 0 N SOP/V-3€/01(CSN 83 0520) :‘

Nejistota stanoveni byla vypo&tena podle interni smérnice S-
spolehlivosti pFiblizné 95%, Nejistota stanoveni nezahrnuje

Vyhlésky a limity jsou mimo rdmec akreditace. Limity jsou uvadény

Poznamky:

Protokol vypracoval:

l. Znak A znamen4 akreditovana

Jana Noskova

Datum vydanf protokolu: 08.04.2019

Pracovnik zodpovédny za zngni protokolu:

13 a je uvedena jako rozsifens n

nejistotu odb&ru vzorkd.

zkouska, N neakreditovana zkouska, znak -
2. Znak * u metody stanoveni znamend subdodavku akreditované laboratore.

Ing. Martin 8il - vedouci zkusebni Iaboratofe

ejistota U(k=2), coz odpovida hlading

dle Vyhlasky MZd CR €. 252/2004 Sb. v platném znéni.
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Laboratof Dvir Kralové n.L.

namésti Republiky 2996, PSC 544 0]
Tel./fax: 499 692 652 499 622 255
Bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna, a.s. pobogka Trutnoy, & Gétu: 3792937339/0800

E-mail: etrichova@ineco.cz
http://www.ineco.cz



