INECO prumyslova ekologie s.r.o.

: ZL & 1350 akreditovana CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025
néamésti Republiky 2996, Dviir Kralové nad Labem, PSC 544 01

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 31522/2019

Obec Béla u Staré Paky

Mihulkova Alena - starostka

51401 Jilemnice

vzorek &.: 31522/2019
charakter vzorku: pitna voda, vefejny vodovod
misto odbéru: Obec Bél4, bramburkarna, WC

17.09.2019 13:00
Michal Séfer odbér dle SOP/V-55/01
piijem vzorku: 17.09.2019 14:45
Datum zahdjeni analyz: 18.09.2019
Datum ukonéeni analyz: 26.09.2019
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odebral:

Str.2./Celkem str: 1/ 2

OBEC BELA

Béla 142, 514 01 Jilemnice
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tel, fox;

5603
h i3 3’,

Vysledky:

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit Zk. |Nejistota Metoda stanoveni

stanoveni

amonné ionty mg/l < 0,020 0,5 A SOP/V-11/01a (CSN 1SO 7150-1)
chlér volny mg/l 0,07 0,3 A + 20 % | SOP/V-15/01 (CSN 1SO 7393-2)
dusitany mg/l < 0,008 0.5 A SOP/V-10/01(CSN EN 26777)
lkonduktivita mS/m 40,20 125 N +3 % | SOP/V-14/01 (CSNEN 27 888)
zdkal ZF(n) 0,13 5 N + 30 % | SOP/V-34/02 (CSN EN IS0 7072)
dusi¢nany mg/l 31 50 A + 7 % | SOP/V-09/01 (CSN ISO 7890-3)
pH (reakce vody) 7,80 6.5-9,5 A + 16 % | SOP/V-01/01 (CSNISO 10 523)
zelezo mg/! 0,052 0.2 A +]2% | *SOPV I6a
CHSK (Mn) mg/l 0,68 3 A + 10 % | *SOP Vv 5 (CSN EN 1SO 8467)
barva mg/l Pt <2 20 N SOP/V-35/01 (CSN 830520)
teplota °C 14,6 N + 1 9% | SOP/V-40/01 (CSN 75 7342)
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 A *SOP MB 13 (CSN EN 1S0 9308-2)
po&et kolonii pfi 22 °C KTJ/ml 0 200 A *SOP MB 11 (CSN EN 1SO 6222)
polet kolonii pFi 36 °C KTJ/ml 0 40 A *SOP MB 11 (CSN EN IS0 6222)
koliformni bakterie KTJ/100 ml 0 A *SOP MB 13 (Colilert 18/QT)
chut’ ptijatelnd N SOP/V-33/01
pach prijatelny N SOP/V-36/01(CSN 83 0520)

Nejistota stanoveni byla vypottena podle interni smérnice S-13 a je uvedena jako roziifena nejistota U(k=2), coZ odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizn& 95%. Nejistota stanoveni nezahrnuje nejistotu odbéru vzorkd.

Vyhlasky a limity jsou mimo ramec akreditace. Limity jsou uvadény dle Vyhladky MZd CR & 252/2004 Sb. v platném znéni.

Pozndmky:

2. Znak * u metody stanoveni znamena subdodévku akreditované laboratofe.

1. Znak A znamena akreditovana zkouska, N neakreditovana zkouska, znak < znamena méné neZ, znak ©» znamcena vice neZ.
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